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Synatdkudagsetning: 09/01/2024
Mottekid: 10/01/2024
Rannsakad: 10/01/2024
Tegund synis : Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Synatokustadur : Borgarfjoréur eystri
Audkenni : Fiskverkun Kalla
Tilefni synatdku : Endurtekning
Adrar upplysingar : Hitastig vid mottdku: 8,0
Astand vatnsbols: Seemilegur
Fragangur vatnsbdls: Byrgt
Skyringar
Orverurannséknir Maeligildi Heimild
E coli 100 ml siun (OVA2) <1 SM, 23. ed.2017, 9222 a,b,c
Gerlafjoldi vié 22°C 1 1 ml (OVAS5) 4 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Koéligerlar i 100 ml siun (OVA3) <1 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Edlis- og Efnarannséknir Maeligildi Heimild
**Syrustig (pH) (EVAL) 7,20 150 10523:2012
**Ammoniak, NH4-N (mg/1) (EVAG6) <0, 05mg/L HACH, DR/2000 SP
**Grugg 1, 9NTU IST EN ISO 7027:1999
**Leidni (EVA3) 84 nS/cm ISO 7888:2012

Mat synis
Stenst gadakrdfur skv. reglugerd 536/2001

Neskaupstadur, 13. januar, 2024
Pessar rannséknanidurstodur eru Svala Gudmundsdottir
sampykktar med rafraenni undirskrift: svala.gudmundsdottir@matis.is

** Ekki faggildar nidurstédur

Nidurstddur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannsoéknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud. Syni voru rannsékud i pvi astandi sem pau voru afhent.
Rannsoknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kréfur ISO/IEC 17025
stadalsins. Meelidvissa efnamaelinga byggir & um pad bil 95% 6ryggismoérkum (K=2).

Ef frekari upplysinga er 6skad hafid samband vid undirritadan eda Stefan bér Eysteinsson, Fagstjori.



